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Tizvédelmi Megfelel6ségi Tanusitvany
Certificate of Fire Safety Conformity

Szdma/ No.: 660/43/2019.

amellyel az 1996. évi XXXI. sz. trvény 13. § alatt, és a 22/2009. (VIL 23.) sz. OM rendeletben megfogalmazottaknak megfeleléen a
belligyminiszter kijelolése alapjan a Katasztrofavédelmi Kutatointézet tanusitja, hogy a

by which the Disaster Management Research Institute. designated by the Minister of the Interior of Hungary under Section 13 of Act XXXI of 1996 and the
Decree of the Minister of Local Government No. 22/2009 (VII1.23.) certifies that: i

BONPET

Automata tiizolté eszkdz / Automatic extinguisher device

a 35001/1520-2/2019.4lt sz. értékelési jelentés és a benne hivatkozott dokumentumok alapjan rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas.

A hivatkozott jegyzGkonyv szerint a vizsgalt jellemzok korében megfelel a BM OKF Hatosagi Féigazgato-helyettesi Szervezet Megelézési
¢s Engedélyezési Szolgdlat Tizmegeldzési Foosztaly 35000/10117-1/2019.4lt. szdmon kiadott tiizvédelmi és biztonsdgossagi
kovetelményeknek.

(is suitable for proper use. based on the evaluation report No. 35001/1520-2/2019.4lt and the documents cited in it. According to this report, it conforms to the
safety requirement issued by National Directorate General for Disaster Management responsible departement. ref. nr.: 35000/10117-1/2019 in the extent of the
properties tested.)

A termék funkcidja: nem szabvanyositott tlizoltasra alkalmas eszkoz.
Function of product: Extinguisher device out of standards.
Alkalmazasi teriilete: A, B, F osztalyl kezdeti tiizek oltésa, tiizterjedés mérséklése.
Applicability: extinguishing fires of class A. B. F at the starting phase and/or limitation of fire spreading.
Alkalmazott toltet: BONPET oltéfolyadék (600cm? specialis ampullaba zart tiizolté hatasd sé tartalmi folyadék. amely tiiz

okozta hé hatéséra felmelegszik. Kb. 85-90°C-ra melegedett toltetben keletkezd tiilnyomas miatt az
ampulla biztonsagi livege eltorik és tartalma a készenléti kornyezetbe szétteriil. Hatésugara kb. 2m.
Az oltéanyag szétvetddése kioltja vagy korlatozza a kornyezetében ¢égo tiizet, vagy akadalyozza annak
terjedését. Kezeld kozremiikodését nem igényli. Az ampullat feltorve kozvetleniil is alkalmazhato a
folyadék tizoltasi céllal.)

Approved extinguishing agent: Bonpet extinguishing fluid (cca.600cm’ salt solution. filled into the special glas container which warming up due to heat
of fire. The fluid at its temperature cca. 85-90°C overpressurize the container explode and spreads its content to
the environment cca. 2m range. The spreading of extinguishing agent extinguish the fire or limit its spreading. No need
operator for use. The liquid applicable directly for firefighting purpose afler breaking of container.)

A termék alkalmazasanak feltételei: -25 °C/+60 °C kozbtt, a cimkén feltiintetett utasitas szerint

Condition of use: -25 °C / +60 °C, according to the instruction of use on the label
A termék gyartoja: Bonpet System d.o.0. Trbovlje Szlovénia.
Manufacturer: Slo-1420 Trbovlje, Obrtniska 30. Slovenia
A tanusitvany kérelmezdje: Martini és Tarsa Kft. :
Requested by: H-1202 Budapest, Nagysandor Jozsef u. 110. Il

Ervényes: /Valid until: 2024. november 7.

A tanusitvany kibocsatdja a 22/2009. (VIL 23.) sz. OM rendeletben foglaltaknak megfeleléen jogosult a termék tulajdonsagait a tanusitvany
lejarta el6tt is ellenérizni, a kérelmezo koltségére ellendrzd vizsgélatnak alavetni, vagy részvizsgalatokat elvégezni.
A tantsitvany a hivatkozott vizsgilati és egyéb dokumentumokkal egyiittesen érvényes, kiaddsa az azokban foglalt adatokon és
informaciokon alapul. A termék megitélését, mindsitését befolyasolo adat vagy informécié hidnyos vagy pontatlan megadasaval dsszefiiggd
kovetkezményekért minden felelGsség a tanusitvany kérelmez6jét terheli.
The issuer of this certificate is entitled to verify the properties of the product even before the expiry of the certificate, under the Minister of the Local Government
Decree No 22/2009 (VIL. 23.) to subject to control testing at the cost of the requesting entity. or to carry out partial testing.
This certificate is valid conjointly with the test documents referred to and with other documents attached: its issuance is based on the data and information included
therein. All liability for the consequences relating to the provision of incomplete or imprecise data or information influencing the judgement and certification of the
product is borne by the entity requesting this certificate.

D \

Joréti Dénesné

Budapest, 2019. november 8.

.
B

tanusito / Certifying Official
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35001/1520-2/2019.41t szamu értékelési jelentés

Evaluation report No.: 35001/1520-2/2019.41t

Kérelmezo: Martini és Tarsa Kft.
Requested by 1202 Budapest,Nagysandor Jozsef u. 110.

Az értékelési eljaras alapjat képezo el6iras(ok):
Relevant regulation of evaluation process
- BM OKF Hatosagi Foigazgato-helyettesi Szervezet Megeldzési és Engedélyezési
Szolgalat Tlizmegel6zési Féosztaly 35000/10117-1/2019.41t szdm alatt kiadott
allasfoglalasa alapjan a 28/2011. (IX. 06.) BM RENDELET (OTSZ) , 119-1338.

Eljaras célja: alabb meghatarozott termék megfeleldség-vizsgalata tlizvédelmi megfeleldség
igazolésa, érvényesség hosszabbitds valtozatlansagi nyilatkozat figyelembevétele mellett.

A termék (hordozhat6 tiizolto késziilék) azonositasa:
Identification of the product (portable fire extinguisher)

Gyarto : Bonpet System d.o.o0. Trbovlje Szlovénia
Manufacterer 1420 Trbovlje, Obrtniska 30. Slovenia
Forgalmazo : Martini és Tarsa Kft.
Representant 1202 Budapest, Nagysandor Jozsef u. 110.
Tipus : BONPET automata tiizolt6 eszkoz
Type of extinguisher
Oltbéanyag : Bonpet tlizolto folyadék
Type of extinguishing medium Bonpet fire extinguishing fluid

A tlizolto késziilék toltetmennyisége : kb. 600 cm?
Capacity of extinguisher

A tilnyomaés létrehozdsanak modja  : allandd nyomas nélkiil, melegedés hatasara alakul ki,
Method of pressurisation without stored overpressure, pressure build up for warming

A tlizoltd késziilék oltasteljesitménye : kezdeti A,B,C tiizek oltasara.
Oltdéanyag tiizoltd késziilékben F tliz oltasara is alkalmas.

A term¢k leirdsa:
Describing of the product

A tiizoltd eszkoz jellemzd adatait a jelen értékelési jelentésben Gsszefoglalt dokumentacid
tartalmazza.

Ez a jelentés 3 oldalbdl és mellékleteibol all.
This report comprises 3 pages and its annexes.

Az értékelést végezte: Katasztréfavédelmi Oktatdsi Kozpont
Evaluated by Katasztrofavédelmi Kutatéintézet
H-1033 Budapest, Laktanya utca 33.

Budapest, 2019. november 7.
Date

Szabo Attila
értékeld
Evaluator
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